
-116 Komunikacja
5.58 m2 6.00°C

-110 Komunikacja
5.98 m2 -1.00°C

-106 Komunikacja
4.16 m2 5.00°C-109 Klatka schodowa

5.11 m2 5.00°C

-108 Wodomierz
6.25 m2 5.00°C

-113 Komunikacja
6.58 m2 3.00°C

-102 Komunikacja
8.38 m2 3.00°C

-107 Komórka lokatorska
8.05 m2 5.00°C

-114 Węzeł cieplny
17.10 m2 20.00°C

-115 Komórka lokatorska
11.34 m2 6.00°C

-118 Komórka lokatorska
5.62 m2 6.00°C

-112 Komórka lokatorska
12.33 m2 -1.00°C

-103 Komórka lokatorska
17.13 m2 -1.00°C

-104 Komórka lokatorska
19.08 m2 3.00°C

-117 Komórka lokatorska
13.62 m2 6.00°C

-111 Komórka lokatorska
3.25 m2 -1.00°C

-101 Komórka lokatorska
12.59 m2 -1.00°C

-105 Komórka lokatorska
5.76 m2 5.00°C

Zejście po ścianie pod spocznik schodów

Zasilenie centralnego ogrzewania z
projektowanego węzła cieplnego 

1
2

3

Pod stropem Pod stropem 

Pod stropem 

SKALA  1:50
INSTALACJA CO RZUT PIWNIC

z wełny mineralnej w płaszcu
Izolacja termiczna 100 mm 

CU35x1,5
z wełny mineralnej w płaszcu
Izolacja termiczna 100 mm 

z wełny mineralnej w płaszcu
Izolacja termiczna 100 mm 

CU 12x1

CU 35x1,5

CU 35x1,5

CU 54x2
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RZUT PIWNIC INSTALACJA CO

- GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY ISTNIEJĄCY

- PRZEWODY INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ PROJEKTOWANEJ

- TYP GRZEJNIKA
- NASTAWA ZAWORU TERMOST.
- MOC GRZEJNIKADŁUGOŚĆ GRZEJNIKA - 

OZNACZENIA:

- PRZEWODY ISTNIEJĄCYCH PĘTLI GRZEWCZYCH
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ
- PRZEWODY WODY CIEPŁEJ

I - NUMERACJA PIONÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- NUMERACJA PIONÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CU 12x1 - PRZEWODY GRZEWCZE RURY MIEDZIANE
PP 20x2,8 - PRZEWODY WODOCIĄGOWE RURY POLIPROYPLENOWE

PP stabi 20x2,8 - PRZEWODY CWU RURY POLIPROPYLENOWE STABI

- PRZEWODY CYRKULACJI

1

- PRZEWODY INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ ISTNIEJĄCEJ

- GRZEJNIK PŁYTOWY STALOWY PROJEKTOWANY

0,900 m FHL 1510 W
Nastawa 3
CV33-90

12 - SYMBOL ODBIORNIKA

z wełny mineralnej w płaszcu
Izolacja termiczna 100 mm 


