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LEGENDA:

PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ Z RUR MIEDZIANYCH
PROJ. INSTALACJA WODY CIEPLEJ I CYRKULACJI Z RUR MIEDZIANYCH
ISTNIEJACE KOTLY GAZOWE DO LIKWIDACJI

PION WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI Z RUR MIEDZIANYCH LACZONYCH PRZEZ ZACISKANIE

1

Uwagi:

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed przystgpieniem do realizacji
robot.

Wszelkie rozbieznosci nalezy zglosic projektantowi obiektu przed przystgpieniem
do realizacji robot.

Stosowa¢ grubosci izolacji rurociqgéw zgodnie z zalqcznikiem do warukdw
techniczneyh.

W obiekcie dopuszcza sie stosowanie wyfqcznie izolacji rurociggdw prowadzonych
natynkowo w klasie palnosci A

Na przejsciach instalcji c.o. oraz wody cieplej i cyrkulacji przez stropy i sciany
stosowa¢ rury ochronne wypetnione materiatem trwale elastycznym
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