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WARUNKI TECHNICZNE nr WT ZEC 712017
W odpowiedzi na wniosek, kt6ry wplynql do COWIK dn. 02.03.2Q17 r. ustala siq warunki dostawy ciepfej wody
uzytkowej do istniejqcego budynku mieszkalnego, polozonego przy ul. Poniatowskiego 18A, dz. nr 3-42/2
z miejskiej sieci cieplowniczej (m.s.c.) w m. Bartoszyce:
1. Dostawa cieplej wody u2ytkowej bqdzie mozliwa po wybudowaniu rvysokoparametrowej (w/p) sieci

cieplowniczej, po przylqczeniu przedmiotowego budynku do ww. sieci oraz wybudowaniu wqzla cieplowniczego
wymiennikowego dla potrzeb c.o. i c.w.u. w ww. budynku.

2. Dostawa cieplej wody u2ytkowej z m.s.c. bqdzie mogla nastqpi6 w 2018 r. lub w latach p6Zniejszych oraz poo
warunkiem zawarcia umowy o modernizaqq pzylqczenia do m.s.c.

3. Miejscem wfqczenia przedmiotowego wqzla do w/p m.s.c. bqdzie preizolowana sie6 cieplownieza, kt6rej
lokalizacja jest zgodna z zalqcznikiem graficznym.

4. Obliczeniowe szacunkowe natqzenie przeplywu no6nika ciepla (odpowiadajqce Nqcznej mocy cieplnej 0,047 MW
= c.o. 0,Q27 MW + c.w.u. 0,020 MW i parametrom 1 10/S50C) wynosi 0,74 Uh.

5. W wq2le cieplowniczym nale2y stosowac wymienniki ciepta. Urzqdzenie regulujqce r62nicq ci5nieri z regulacjq
natqzenia przeplywu noSnika ciepla dostafczanego do wqzla cieplnego oraz: uklady pomiarowo-rozliczeniowe
niezaleznie dla c.o. i c.w.u. nalezy zainstalowa6 na wysokoparametrowych przewodach powrotnych
za wymiennikamiciepla. Op6r przylqcza iwqzla nie powinien przekraczal 0.115 MPa.

6. Zalecana lokalizacja projektowanego wqzla cieplnego wg zalqcznika graficznego w poblizu wejScia
obecnego istniejqcego przylqcza cieplowniczego do budynku. Pomies;:czenie wqzla cieplnego powinno
odpowiada6 warunkom zgodnie zzaNqcznikiem nr 1.

7. Napelnianie instalacji odbiorczej oraz uzupelnianie ubytk6w wody w tej instalaoji przewidzie6 przewodem
(z zainstalowanym na nim wodomiezem) wyprowadzonym z rurociqgu powrotnego.

8. No5nikiem ciepla bqdzie woda o parametrach zmiennych w zalezno6ci od temperatury zewnqtrznej w sezonie
gzewczym - maksymalnie 110i55oC istatych poza sezonem grzewczym ,/0/35oC dla cel6w przygotowania
cieplej wody uzytkowej, parametry obliczeniowe wewnqtrznej instalacji c.o. prz:yjmowa6 6S/4SoC lub nizsze.

9. Wszystkie etapy projektowania podlegajq uzgodnieniu z COWIK. Nale2y uzgodnid z COWTK projekty
budowlane wqzta cieplnego iwewnqtznej instalacji odbiorczej c.o. i c.w.u. wrazz obliczeniem zapotrzebowania
ciepla na cele c.o. i c.w.u. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w ,,COW[K". W dokumentacji naleZy
jednoznacznie okre5lid wielko6d mocy zamowionej. W dokumentacji nale2y zweryfikowa6 obecnq moc
zam6wionq na cele c.o., gdy2 po wybudowaniu wqzla cieplnego nie bqdzie mo2liwoSci zwiqkszenia mocy
zam6wionej.

l0.Warunkiem dostawy c.w.u. z m.s.c. jest zawarcie ispefnienie wymog6w umowy o modernizacjq pzylqczenia
obiektu do sieci cieplowniczej orazzawarcie aneksu do umowy sprzedazy ciepla.

11.Okres wazno5ci warunk6w technicznych wygasa po dw6ch latach od daty ich 'wydania.
l2.Podstawa prawna: Ustawa z 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 ze zm.),

Rozporz. Ministra Gospodarki z dn. 15.01.2007 r. w sprawie szczeg. warunk6w funkcjonowania system6w
cieplown. (Dz. U. nr 16, poz. 92), Rozpoz. Ministra Gospodarki zdn. 17.09.2010 r. w sprawie szczeg. zasad
ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczefi z tytulu zaopatzenia w cieplo (Dz:. U. z 2010 r. nr 1g4, poz, 12g1).

1) wymagania dla pomieszczefi wqzl6w,

2) zalqcznik graficzny

3) umowa o modernizacjQ przytqczenia-.-?j.ll.,?,.,T, 
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Zalqczniki:



zalqcznik nr 1 - wytyczne dla pomieszczef wgzl6w ciepNowniczych

Czq56 budowlana

Pomieszczenie wgzla cieplnego powinno odpowiada6 rvymaganiom normy PN-8-02423:1g9g ,,WQzV
cieplownicze, Wymagania i badania przy odbiorze" , Ustawie z dnia T lipca 1gg4 r,,Prawo budowlane,,

oraz Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2OO2r ,,Warunkitechniczne, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie".

Minimalne wymiary pomieszczenia wqzla: szeroko5c - 2,5 m, dlugo5c - 3.0 m, rrrrysokosc - 2.2 m.

W pomieszczeniu wqzla cieplnego nale2y rnrykona6:

- wej6cie zzewnqlrz dla zapewnienia swobodnego dostqpu dla pracownik6w COWIK,

ewentualnie bezpoSrednie wej6cie z korytaza lub klatki schodowej,

- wentylacj g g rawitacyj nq nawiewnq i rnrywiewnq,

- Sciany pe{ne otynkowane, pomalowa6 dwukrotnie farbq emulsyjnq,

- posadzkq z materialu nie nasiqkliwego i bez po6lizgu (jako cementowq), ze spadkiem do wpustu
podlogowego, polqczonego ze studzienkq schladzajqcq,

- dzwi wej6ciowe stalowe lub pokryte blachq stalowq, z zamkiem kulkornrym o szeroko6ci w Swiefle

min. 0,80 m itarysol<o6ci min. 2,0 m, otwierane na zewnqtz pomieszczenia wqzla cieplnego
pod naciskiem, otwierajqc,e sig od wewnqtrz pod naciskiem, zamkniqcie dzwi od zewnqtz na kt6dkq.

Rurociqgi podwiesi6 na wspornikach, inne przewody podwiesic do sufitu. Po vvykonaniu pzej6cia
rurociqg6w otwory w Scianach nale2y zamurowa6 na ca{ej grubo6ci pzegrocly budowlanej.

Na drzwiach od strony zewnqtrznej nale2y umie5ci6 napis: Wqzel cieplny - osobom nieupowaznionym
wstqp wzbroniony.

Cze56 elektryczna

Zasilanie w energig elektrycznq rnrykona6 z tablicy gt6wnej z oddzielnym licznikiem energii czynnej.

Pzewidzie6 instalacje ochrony od pora2eri wg obowiqzujqcych przepis6w. Fomieszczenie wqz{a nale2y

wyposa2y6 w instalacjq oSwietleniowq, sufitowq zapewniajqcq natq2enie o6wietlenia zgodnie

z PN-E-02033:1968. Instalacje elektryczne vrrykonad zgodnie z ,,Pzepisami Budorruy Urzqdze(t

Elektrycznych" (PBUE) orazz PN-lEC-60364:2000,,lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

Instalacja wody, c.o. i odplywu Sciek6w

Pomieszczenie wqzla cieplnego naleZy rnryposa2yc w zawor ze zlEczkq dlo wq2a, wpusty podlogowe

2eliwne DN100 oraz studzienkq schladzalqc4wodq instalacyjnq c.o. (min. Dn 600) z odprowadzeniem

wody do kanalizacji sanitamej (bezpo6rednio lub poprzez pompq odwadniajqcq zatapialnq). Wszystkie

materialy kanalizacyjne w obrqbie wqzla cieplnego vrrylqcznie 2eliwne. Studzienka powinna by6 szczelna

i zabezpieczona pokrywq 2eliwnq. wpusty wlqczyc do studzienki schladzajqr:ej.

W technologii wqzla przewidziano lejki spustowe z odprowadzeniem do stud;zienki schladzajqcej.

Do pomieszczenia wgzla cieplnego doprowadzic przew6d zimnej wody - z ptzylqcza wodociqgowego

za glownym wodomierzem wody zimnej oraz przewody cieplej wody i cyrkulacji oraz pzewody c.o.

lub zai nstal owac rozdzielacze.
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