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UWAGI:

1. INSTALACJE GAZOWA WYKONAC Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.

2. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY DZIALOWE | NOSNE ORAZ STROPY
WYKONAC W STALOWYCH RURACH OSEONOWYCH Z KONCAMI WYSTAJACYMI
PO 1cm Z KAZDEJ STRONY PRZEGRODY.

3. PODEJSCIA DO GAZOMIERZY NALEZY WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM

MONOZEACZY DO GAZOMIERZY G4,

OZNACZENIA:

M4

UZGODNIENIE

Uzgadnia sie z Pomorskg Spétkg Gazownictwa
sp. z 0.e. Oddziat Zaklad Gazowniczy w ojm~n<=_m
usytuowanie reduokters—gazomierz ideurke

odeimajgeego bez uwag. 2.0 Spkk

ds. Technicznych Rejonp
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BIURO PROJEKTOW:

FANATERM S.C.

tel. 89/5128-224 / fax 89/6707097 / e-mail: fanaterm@hot.pl / ww.fanaterm.pl

OBIEKT:  BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY FAZAPRO..
UL. PONIATOWSKIEGO 12A, 11-200 BARTOSZYCE | PB+W
INWESTOR: LOKUM SP. Z 0.0. BRANZA:
11-200 BARTOSZYCE, UL. JAGIELLONCZYKA 9 S
PROJEKT: NR PROJ.:
INSTALACJA GAZOWA FA/29/11
RYSUNEK: DATA:
LOKALIZACJA GAZOMIERZY G 4 11.2011
PROJEKTOWAL.: NR UPR. PODPIS: SKALA:
mgr inz. K.Dominiczak | 17/97/OL ‘_ : mo

SPRAWDZIL:

mgr inz. S.Dominiczak | 160/85/0L

NR UPR. PODPIS:

NRRYS.:
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